
Grøft for forur. overv.

Eiendomsgrense

Overvannsledning

Vannledning

Spillvannsledning

Forur. overv. / sigevann

Kum

Utjevningsmagasin,

f.eks. betongrør

R

e

n

s

e

t

 

s

i

g

e

v

a

n

n

 

t

i

l

p

u

m

p

e

s

t

a

s

j

o

n

Automatfilter

(selvrensende)

Slamcontainer

Pumpekum til filter

Sedimenteringskum

Pumpehus

To buffertanker

à 10 m³

Utendørs

prøvetakingskum

K

o

m

m

u

n

a

l

t

 

s

p

i

l

l

v

a

n

n

Luftekum

Samlekum for

sigevann

Overvannskum

Pumpekum

Drenskum for

grøftevann

Opprinnelig

sedimenteringskum

Slamavskillere

Kum som fanger opp

grøft med forurenset

overvann fra asfaltplate

F

o

r

u

r

e

n

s

e

t

 

o

v

e

r

v

a

n

n

 

f

r

a

 

a

s

f

a

l
t

p

l
a

t

e

V

a

n

n

 

f

r

a

 

s

a

n

d

f

a

n

g

s

l
a

m

b

a

s

s

e

n

g

Rev.status Rev. gjelder

Fag:Prosj.nr.:

Tegn.nr.:

Filnavn:

Rev.

Kontr (SK)

Koord.:

Målenhet

Målestokk og format

Tegn.   (EK)

Høydesys.:

Kontr.

Dato

Tegn.

Godkj. Dato

E-post: oslo@multiconsult.no

Tlf.: 21 58 50 00

www.multiconsult.no

Halden kommune

Rokke avfallsanlegg, sigevannsrensing

Konkurransegrunnlag

UTM32 NN2000

20170058-01 VA

2
7
.
0
2
.
2
0
1
8

LAY_GH001-XXX.dwg

Oversiktsplan, renseanlegg

Forslag til arrangement

m

27.02.2018

TSE

LRH

1:200 (A1)

GH005
C 01

Anmerkninger:

Eksisterende ledninger har kun veiledende plassering.

Disse må derfor avdekkes og måles inn før innkjøp og

oppstart av arbeider.
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